Neivar

Esquema de Comando dos Bancos

V Aux

VLL

Cont Var

®—» Kc1
®o—» Kc2
&> Kh1+Kb2
&> Kh3+Kal
®—» Ka2+Ka3

Total
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115 Volt

400 Volt

=10 Kvar
=20 Kvar
=40 Kvar
=40 Kvar
=40 Kvar

=150 Kvar

Neivar Min Aut 150.44

Rele Var
Ka3 Ka2 Kal
20 20 20
Kb3 Kb2 Kbl
20 20 20
Kc2 Kcl
20 10
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